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ВНИМАНИЕ! 
Все работы по монтажу котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и си- 

стемы отопления в целом должны проводиться квалифицированными специалистами, имеющими 
разрешение (лицензию) на монтаж отопительных систем. 

Наладку и сервисное обслуживание котла, горелки, а также запуск котлов в эксплуатацию должны 
выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание котлов дан- 
ного типа. 

Установка котла, монтаж дымовой трубы и системы отопления должны производиться в соответ- 
ствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не бо- 
лее 0,07 МПа (0,7кг/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не 
выше 338°К (115°С)». 

Подключение электрического питания должна производить лицензированная организация с ква- 
лифицированным аттестованным персоналом, в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ). 

При монтаже и эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,2МПа (2 
кг/см2), кроме гидравлических испытаний системы отопления, при которых возможно кратковремен- 
ное, до 10 минут, превышение давление до 0,25 МПа. Опрессовка системы отопления более высоким 
давлением должна производиться при отключенном от неё котле. 

В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен предохранительный клапан, рассчитан- 
ный на давление не более 0,25 МПа. 

При эксплуатации не допускается повышение температуры теплоносителя выше 95° С. 
Эксплуатация котлов без докотловой или внутри котловой обработки воды запрещается. 
Не допускается использование антифризов не сертифицированных для бытовых систем отопления. 
Розжиг котла допускается только после заполнения системы отопления водой. 
Корпус котла должен быть заземлён. 
Не допускается эксплуатация котла с неисправным дымоходом. 
Для котлов с газовой горелкой необходимо использование газоплотного дымохода, состоящего из 

сварных нержавеющих труб с герметичным уплотнением стыков. 
Заполнение системы отопления водопроводной водой производить при полностью открытых воз- 

душных кранах и с минимальной подачей, во избежание превышения предельного давления и ги- 
дравлического удара. 
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 ВВ Е Д Е Н И Е 

Уважаемый потребитель! 
Завод постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению 

котла. Поэтому в «Руководстве по эксплуатации» могут быть не отражены некоторые изменения, не 
влияющие на технические характеристики. 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для ознакомления с конструк- 
цией, назначением и приёмами безопасного использования котла отопительного стального (далее 
— котла) и распространяется на отопительные котлы Памир 22,Памир 35. 

 О П И С А Н И Е И РАБОТА 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Котел отопительный стальной предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и зда- 

ний коммунально-бытового назначения общей площадью до 300 м2 (при высоте потолка около 2,7м), 
оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. 

 ТЕХНИЧЕ СКИЕ ХАР АКТ ЕРИСТИКИ 

Модель котла 22 35 

Теплопроизводительность,  кВт 22 35 

КПД, % 93 93 

Рабочее давление, Мпа 0.2 0.2 

Отапливаемая площадь (при высоте потолка 2.7м), м2 230    350 

Максимальная температура на выходе, 0С 95 95 

Присоединительные резьбы, для воды G 1 1/4 G 1 1/4 

Диаметр дымохода, мм 120    120 

Объём рубашки теплообменника, л 55 82 

Объём топки, л 50 60 

Возможность применения  пилетной горелки есть  есть  

Возможность применения газовой  горелки есть     есть  

Габаритные  размеры 

Глубина, мм 730 730 

  Ширина, мм   560    630 

    Высота, мм    850    960 

     Масса котла, не более, кг    120   177 

Примечание: 

* Рекомендуемая температура оборотной воды после выхода котла на режим. При понижении 
температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях топки. При повы- 
шении температуры возникает опасность закипания воды в котле. 

Внимание! 
Все работы по монтажу котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и 

системы отопления в целом должны проводиться квалифицированными специалистами, имею- 
щими разрешение (лицензию) на монтаж отопительных систем. 

Наладку и сервисное обслуживание котла, горелки, а также запуск котлов в эксплуатацию 
должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание 
котлов данного типа. 
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 С О С Т А В И З Д Е Л И Я  

Состав котлов Памир, работающих на твёрдом топливе. Котёл состоит из корпуса с водотрубной 
решёткой, патрубком дымосборника, водяными рубашками. На боковых стенках имеются штуцеры 
с внутренней трубной резьбой: G1 ¼ (подача и обратка), G 1/2” установки термометра 
биметаллического. 
На котле установлены: дверь прочистная, дверь загрузочная. 
Все котлы комплектуются шибером поворотным. Двери имеют коробчатую конструкцию запол- 

ненную керамическим волокном. По периметру в них вложен стеклошнур, обеспечивающий герме- 
тичное закрывание топки. 

Дверь загрузочная предназначена для загрузки топлива, контроля процесса горения и обеспече- 
ния доступа к зольному ящику. На двери существует рычаг рагулировки доступа воздуха, для 
обеспечиния интенсивности горения.  

Дверь прочистная, находящаяся сверху, служит для доступа к трубному теплообменнику. Через неё 
производится очистка дымоходных труб в процессе эксплуатации котла. 

Топка котла разделена на две части, нижняя топка является основной камерой сгорания топлива. 
Верхняя часть котла, служит в качестве камеры дожига несгоревшего топлива в отходящих газах. Дожиг 
происходит за счёт доступа перегретого кислородосодержащего воздуха в футерованую камеру.  

Козырёк, разделяющий камеры , установлен горизонтально. Имеет футеровку 
вермикулитовой плитой. Предназначен для обеспечения максимальной теплопередачи от 
топочных газов к поверхностям трубной решётки, а так же дополнительного разогрева верхней 
камеры.  

Для работы на природном газе или пропане вместо дверцы загрузочной устанавливается автома- 
тическая газовая горелка производства ООО «Эволюция Тепла». Установка газовой горелки произво- 
дится в соответствии с прилагаемым к ней руководством по эксплуатации. 

УПАКОВКА 
Комплектующие изделия: колосник, термометр, шибер, зольный ящик, руководство по 

эксплуатации с паспортом упаковываются отдельно и помещаются в топку котла. Снаружи котёл 
упаковывается полиэтиленом, гофрокартоном, который закрепляется скотчем и стягивается стрип-
лентой. На переднюю поверхность приклеивается товарный ярлык. 

 
 

 У С Т Р О Й С Т В О И   РА Б О Т А  

Схема устройство котла представлена на стр. 12-13 настоящего руководства. 
Горение топлива происходит в нижней топке внутри корпуса. Воздух попадает в зону горения 

через решётку колосника. Количество воздуха регулируется рычагом сдвижной заслонки. Тяга 
регулируется при помощи шибера поворотного, присоединённого к патрубку дымосборника. Топка 
имеет максимально развитые поверхности теплообмена со всех стенок, потолка, части дна. Раскалён- 
ные топочные газы совершают оборот вокруг козырька, и попадают в нижнюю часть камеры дожига, 
которая по бокам дополнительно зафутерована вермикулитовыми плитами. В самые разогретые 
части камеры дожига, подаётся перегретый воздух, что ведёт к дополнительной реакции горения по 
длине выхода воздуха из трубы. В процессе топки котла, верхнюю дверцу открывать запрещается. 
Открытие дверцы приведёт к быстрому задымлению помещения, и охлаждению самой камеры 
дожига.  

 
Котёл имеет универсальные выходы   для подключения подачи и обратки. Подключение подачи 

и обратки необходимо осуществлять по диагонали, с условием что подача всегда сверху!   
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 ПРИНЦ ИП ДЕЙСТВИЯ  
Принцип действия котла основан на передаче тепловой энергии, высвобождаемой при сжигании 

топлива, теплоносителю - воде. В результате горения поверхности труб, стенки, крышка и, частично, 
дно топки нагреваются и передают тепло воде, циркулирующей в водяной рубашке и внутри труб. 
Вода - обратка попадает в котёл через штуцер заглушки-переходника в нижней части боковой стенки, 
омывает поверхности противоположной стенки, трубной решётки и выходит через штуцер подачи в 
верхней части котла. 

 
 

 СРЕ ДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ И  

Котёл оснащён средством измерения температуры — термометром ТБ-63, длина 50 мм, диапазон 
измерения 0... 120°С. Место установки — на передней стенке на резьбе G1/2. 

 
 

 МАРКИРОВКА И КЛЕЙМЕНИЕ  

Технический шильд изделия установлен на задней стенке облицовки в правом верхнем углу и со- 
держит следующие сведения: наименование завода-изготовителя, наименование и условное обозна- 
чение котла, теплопроизводительность котла, рабочее давление и максимальную температуру воды, 
дату выпуска, массу изделия. 

Клеймо сварщика размещено на верхней стенке загрузочного канала и выполнено ударным спо- 
собом. 

Товарный ярлык на упаковке содержит номер ТУ; название, адрес и номер телефона завода-из- 
готовителя; наименование котла с указанием модели; краткие технические и эксплуатационные ха- 
рактеристики; комплект поставки; вес нетто и вес брутто; дату изготовления, фамилию и подпись упа- 
ковщика, номер клейма ОТК. 

 
 

 И С П О Л Ь З О В А Н И Е  П О Н А З Н АЧ Е Н И Ю  

ЭКСПЛУА ТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В качестве теплоносителя должна использоваться вода питьевая по ГОСТ 2874 с карбонатной жёст- 

костью не более 0,7 мг-экв/кг, прошедшая обработку. Выбор способа обработки воды для питания 
котлов и системы отопления должен производиться специализированной (проектной, наладочной) 
организацией. 

Допускается использование бытового незамерзающего теплоносителя, сертифицированного для 
жилых помещений, согласно инструкции на его применение. 

Внимание! Не допускается использование антифризов, содержащих этиленгликоль и других жид- 
костей не сертифицированных для бытовых систем отопления. 

При монтаже и эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,2МПа, 
кроме гидравлических испытаний системы отопления, при котором возможно кратковременное, до 
10 минут превышение давление до 0,25МПа. Опрессовка системы более высоким давлением должна 
производиться при отключенном от системы отопления котле. 

В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен предохранительный клапан, рассчитан- 
ный на давление не более 0,25 МПа. 

При эксплуатации не допускается превышение температуры воды выше 95С. 
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Перед началом монтажа распаковать котёл, снять бруски, прикреплённые к ножкам, установить 

на постоянное место, смонтировать комплектующие изделия в соответствии с комплектацией модели 
котла. 

При установке котла на пол из горючих материалов под котлом и перед ним на 0,5 м предваритель- 
но устанавливается огнезащитная прокладка, состоящая из стального листа на слое картона асбесто- 
вого, пропитанного глиняным раствором. 

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТ АЖУ 
Монтаж системы отопления, дымохода, газогорелочного устройства должны выполнять квалифи- 

цированные специалисты, имеющие лицензию на проведение соответствующих работ. 
Установка котла, монтаж дымовой трубы и системы отопления должны производиться в соответ- 

ствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не бо- 
лее 0,07 МПа (0,7кг/см’), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не 
выше 338 К(115С)*. 
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Монтаж котла выполнить на безопасном расстоянии до возгораемых материалов не менее: от сте- 
нок котла 500 мм, между верхом котла и потолком 1200 мм, а перед дверкой до противоположной 

стены 1250 мм. 

Предохранительные устройства: предохранительный клапан, мембрана или выкидное предо- 
хранительное устройство (гидрозатвор) должны быть размещены на выходном коллекторе котла без 
промежуточных запорных органов. Условный диаметр подводящего патрубка предохранительного 

устройства должен быть не менее 32 мм. 

Система отопления должна быть спроектирована и смонтирована таким образом, чтобы обеспе- 
чить полное удаление воздуха при её заполнении и полное удаление теплоносителя через дренаж 

при опорожнении. 
Котёл присоединяется к системе отопления при помощи трубной резьбы. Резьбовые соединения: 

патрубков «Обратки», «Подачи», присоединения термометра, тяги, автоматического регулятора тяги 

или заглушки для его штуцера должны быть загерметизированы при помощи специальных сантехни- 

ческих намоток. 

 

МОНТАЖ ДЫМОХОДА 
Для монтажа твердотопливного котла рекомендуется использовать тонкостенные дымовые трубы 

из нержавеющей стали, поставляемые производителем котлов. Наилучшим решением является уста- 
новка готовых модулей трубы с термоизоляцией типа сэндвич. 

Для твердотопливного котла допускается использование кирпичного дымохода с сечением дымо- 
вого канала 180-200 см2. Дымовой канал должен быть постоянного сечения по всей длине. 

Внимание! Для котлов с газовой горелкой необходимо использование газоплотного дымохода, 
состоящего из сварных труб с герметичным уплотнением стыков. 

При прохождении дымовой трубы через межэтажные перекрытия расстояние от наружных по- 
верхностей трубы до деревянных конструкций должно быть не менее 380 мм. 

Нельзя вмуровывать дымоход в бетонные и кирпичные конструкции. Зазор между гильзой и кон- 
струкцией должен быть заполнен теплоизоляцией (керамзит, кремнезёмная вата и т.п.). Нельзя ис- 
пользовать отверстия в стенах в качестве части дымохода (гильза дымохода должна проходить на- 
сквозь). 

Оптимально присоединение котла к дымоходу с использованием тройника-ревизии с отводом 45° 
Высоту дымохода, считая от колосниковой решётки, следует выполнить не менее 5 м. 
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии равном или большем высоты сплошной кон- 

струкции, выступающей над кровлей, следует принимать: 
- не менее 500 мм над плоской кровлей; 
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении трубы от них на рас- 

стоянии до 1,5 метров; 
- не ниже конька кровли или парапета - при расположении трубы от них на расстоянии от 1,5 до 

3 метров; 
- не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту - при расположении трубы 

от него на расстоянии более 3 м. 
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
Для обвязки котла систем отопления с циркуляционным насосом использовать трубы сечением не 

менее Ду 40 (1 1/2’’), для разводки - не менее Ду 20 (3/4’’). 
Циркуляционный насос должен устанавливаться на параллельной линии, чтобы обеспечить при 

отключении электроэнергии естественную циркуляцию. 
Выходной коллектор должен иметь сечение Ду40 мм (1 1/2’’) до предохранительного устройства 

открытого расширительного бака или предохранительного клапана. Как правило, он вертикально под- 
нимается выше системы отопления. В верхней точке устанавливается открытый расширительный бак 
(или группа безопасности для закрытой системы) и разбор теплоносителя производится после про- 
хождения верхней точки. 
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Необходимо предусмотреть краны спуска воздуха из системы отопления. 
Для обвязки котла с естественной циркуляцией (рис. 5) использовать трубы сечением Ду 40 (1 

1/2’’) а систему собрать с уклонами, обеспечивающими полное опорожнение воды через дренажный 
кран на трубе обратки и выгонку воздуха из системы при заполнении её водой снизу вверх. 

Резьбовые соединения герметизировать обмоткой: льном сантехническим с нанесением на по- 
верхность намотки и внутреннюю поверхность резьбового штуцера котла сантехнического силиконо- 
вого геля или специальной пасты. Допускается использование сантехнических намоток например: с 
пропиткой Tangit UniLock, LoctiteÒ55. 

После заполнения системы водой проверить герметичность резьбовых соединений. Пример спо- 
соба контроля герметичности: обернуть резьбовое соединение шнурком - если он будет увлажняться 
или даже с него стекает вода, то соединение собрано не герметично. При использовании льна, воз- 
можно, в течение суток он разбухнет, и протечка прекратится сама собой. Если повторная проверка 
герметичности выявила протечку - перебрать резьбовое соединение. 

С целью предотвращения образования накипи на нагреваемых поверхностях рубашки котла не- 
обходимо проведение химической обработки воды. Выбор способа обработки воды для питания 
котлов и системы отопления должен производиться специализированной (проектной, наладочной) 
организацией. 

Вода для подпитки открытых систем теплоснабжения должна отвечать требованиям ГОСТ2874 - 
Вода питьевая. 

Внимание! Заполнение или долив системы отопления водопроводной водой производить при 
полностью открытых воздушных кранах и с минимальной подачей, во избежание превышения 
предельного давления и гидравлического удара. 

Внимание! Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

ЗАПУСК КОТЛА. 
Розжиг котла допускается только после заполнения системы отопления водой. 
Перед растопкой проверить наличие тяги по отклонению огня спички, поднесённой к поддувалу 

или отклонению листка бумаги в направлении движения воздуха. 

 
Растопить котёл сухими дровами, загрузив ими топку до половины её высоты. После разгорания 

дров, когда горящие угли покроют всё колосниковое полотно (4), загрузить уголь. 
Загрузку угля производить небольшими порциями по 5-6 кг, не оставляя надолго открытой загрузоч- 

ную дверцу (2), чтобы не допустить прорыва большого количества холодного воздуха в топку. 
Не следует загружать уголь выше кромки топливного канала загрузочной дверцы (2). 
Интенсивностью горения управлять, регулируя положение створки подачи воздуха (3), а силу тяги 

шибером поворотным. 
Температуру воды контролировать по погружному термометру. При ограничении 

интенсивности горения рекомендуем следить за температурой дымовой трубы возле выходного 
шибера. 

Температуру дымохода легко определить, брызнув воду на поверхность корпуса шибера - брызги 
должны смачивать поверхность, стекая кипеть и испаряться, а не отскакивать с раскалённой поверх- 
ности, или стекать не закипая с холодной поверхности. 

Равномерное и полное сгорание угля, а также удаление шлака через колосниковую решётку (10) 
обеспечивается периодической шуровкой топлива в топке. 

Для этого необходимо открыть загрузочную дверцу (2), при помощи шуровки, через отверстия, 
имеющиеся в колоснике, несколько раз проткнуть слой горящего угля. После этого необходимо очи- 
стить ящик зольника (5). Переполнение ящика зольника может привести к перегреву колосника и не 
полному выгоранию закладки топлива. 

Очистку топки от шлака производить перед очередной загрузкой угля. Для этого: открыть загрузоч- 
ную дверцу и удалить прогоревший шлак, не просыпавшийся через колосниковую решётку, оставив 
горящий уголь для розжига загрузки. Удаление шлака производить не реже раза в сутки, а при высо- 
кой зольности топлива, по мере накопления потухшего шлака. 

Не допускайте нарастания на внутренних поверхностях топки и трубной решётки отложений сажи 
более 1-2 мм. Это приводит к резкому снижению теплопередачи и падению мощности. Очистку про- 
водят при помощи металлической щётки, а зазоры в трубной решётке при помощи кочерги. Допуска- 
ется производить очистку на горячем котле, когда налёт сажи более мягкий. 

      Внимание! Эксплуатация котла с неисправным дым оходом не допускается!  
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 ДЕЙСТВИЯ ПРИ Э КСТ Р ЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦ ИЯХ  

Перегрев и закипание системы отопления 
— Закрыть поддувало-снизить интенсивность горения. 
— Проверить равномерность теплоотдачи от всех элементов нагрева. Если часть системы не рабо- 

тает, то перераспределить теплоноситель. 
— Если система завоздушена (теплоноситель не проходит по трубам и слышен шум гидравличе- 

ских ударов), то открыть воздушные краны и выпустить воздух. Долить в систему холодную воду 
— Если мощность котла избыточна, и вся система закипает, то допускается добавление в систему 

отопления холодной воды с одновременным сбросом части кипятка через дренажный кран. Такую си- 
стему отопления необходимо доработать введением дополнительных контуров теплосъёма, напри- 
мер, тёплого пола; демпферного, смесительного бака; бойлера. При наличии бойлера систему легко 
охладить, прокачивая через него холодную воду. 

Снижение тяги с выбросом дыма при открывании загрузочной дверцы. 
Прочистить трубный теплообменник при помощи кочерги и железной щётки. В интенсивном ре- 

жиме прожечь дымоход. 
 

 

 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б С Л У Ж И В А Н И Е  

При эксплуатации системы необходимо поддерживать уровень воды периодическим доливом в 
расширительный бачок для открытой системы циркуляции, а в закрытой системе поддерживать по- 
стоянное избыточное давление. 

Очистку топки и трубной решётки от сажи проводят при помощи металлической щётки, а прочист- 
ку зазоров в трубной решётке при помощи кочерги. Допускается производить очистку на горячем 
котле, когда налёт сажи более мягкий. При этом требуется обеспечить защиту кожи рук толстыми 
рукавицами. 

Котёл, АГУ, система циркуляции воды, дымоходы должны проходить профилактический осмотр не 
реже одного раза в год, в том числе перед началом отопительного сезона. 

Периодичность чистки водяной рубашки котла должна быть такой, чтобы толщина отложений на 
поверхностях нагрева не превышала 0,5 мм. 

Для промывки котла необходимо его заполнить раствором специальной жидкости для промывки 
систем отопления. Допускается промывка системы раствором 0,5 кг кальцинированной соды на 10 л 
воды в течение двух суток. 

При отключении котла и прекращении работы в зимнее время, воду из системы отопления требу- 
ется слить. Замерзание воды в котле может привести к выходу его из строя. 
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 Т Е К У Щ И Й  Р Е М О Н Т  

Допускается диагностику и устранение неисправности производить самостоятельно или с привле- 
чением специалистов. 

Таблица возможных неисправностей и методов их устранения 
 

Возможные 
неисправности 

Причина 
неисправностей 

Метод устранения Кто устраняет 

Температура воды в кот- 
ле 95’С, а отопительные 
радиаторы холодные 

Утечка воды в системе Пополнить систему водой Владелец 
котла Воздух в 

отопительной 
системе 

Проверить работу циркуляр- 
ного насоса. Удалить воздух 
из системы отопления 

Течь котла по 
резьбовым 
соединениям 

Неплотности   в   резьбовых 
соединениях штуцеров: 
термометра,  патрубка  вхо- 
да  воды,  патрубка  выхода 
воды. 

Перебрать резьбовые со- 
единения в соответствие с 
настоящей инструкцией 

Владелец 
котла 

Слабая тяга, выброс 
дыма при открывании 
загрузочной дверцы 

Дымоход не соответствует 
правилам монтажа дымо- 
хода 

Привести дымоход в соот- 
ветствие с правилами мон- 
тажа дымохода 

Владелец 
котла 

Дымоход и трубный тепло- 
обменник заросли сажей 

Произвести прочистку ды- 
мохода и трубного теплооб- 
менника 

Течь корпуса котла Прогар  металла,  разрывы, 
трещины по сварке 

Капитальный ремонт на 
специализированном пред- 
приятии 

Лицензиро- 
ванные 
специалисты 

 
 

 М Е Р Ы Б Е З О П А С Н О С Т И  

Котёл соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потре- 
бителя и, при условии выполнения всех требований к установке и эксплуатации котла, обеспечивает 
предотвращение нанесения вреда имуществу потребителя. 

Не допускается использование котла при неисправном дымоходе. 
Не допускается использование котла при отсутствии или с неисправными предохранительными 

устройствами. 
Внимание! Не допускается использование в качестве теплоносителя антифризов, несертифици- 

рованных для использования в бытовых отопительных системах (в т.ч. автомобильных антифри- 
зов). 

ХРАНЕНИЕ. 
Хранить котёл в сухом помещении. Не допускать попадания атмосферных осадков. Срок хранения 

изделия при условиях УХП4 по ГОСТ 15150 — 1 год. 
 

 

 Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  

Допускается транспортирование котла в упаковке любым видом транспорта в вертикальном поло- 
жении в один ярус. Допускается строповка ленточными стропами. Строповку котла допускается про- 
изводить, пропустив строп через отверстие патрубка дымосборника и загрузочного канала. 

 
 

 У Т И Л И З А Ц И Я  

Производить утилизацию по правилам утилизации лома чёрного металла. 
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 Котел от опитель ны й Памир 23, 35  
 

  
 
 
 

 
Узел А 

Установка  термометра 
биметаллического 

 

1. Прочистная дверца 
2. Загрузочная дверца 
3. Рычаг регулировки 

поддува 
4. Выходы для 

подключения 
теплоносителя 

5. Выход дымохода 
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 Котел от опитель ны й Памир 23, 35  
 
 

  
 
 

 

1.  Газотрубная решётка 
2. Теплоизоляционная футеровка 
3. Основная водяная рубашка 
4. Колосниковая решётка 
5. Зольный ящик 
6. Трубы подачи для вторичного дожига 
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пример схемы подключения котла к системе 
  с принудитель ной циркуляц ией теплонос ителя  
1. Корпус 
2. Встроенный термометр на подаче 
3. Группа безопасности 1,5 мПа 
4. Кран подачи 
5. Кран обратки 
6. Термометр обратки 
7. Насос 

8. Кран подпитки системы водой 
9. Кран дренажа 
10. Фильтр сетчатый 
11. Бак расширительный 
12. Дымоход 
13. Шибер поворотный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пример схемы подключения котла к системе 
  с естес тв енной циркуляцией  

1. Корпус 
2. Встроенный термометр на подаче 
3. Кран подачи 
4. Термометр обратки 

5. Шибер поворотный 
6. Дымоход 
7. Бак расширительный 
8. Кран подпитки системы водой 
9. Кран дренажа 
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 ГА РА Н Т И Й Н Ы Е О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А  

Гарантийный срок службы котла 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть. 
Все неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно. 
Срок службы котла —10 лет. 
Критерий предельного состояния—прогар поверхности нагрева. 
Претензии не принимаются, если неисправность котла возникла в результате небрежного обраще- 

ния или несоблюдения правил эксплуатации. Котёл необходимо транспортировать в заводской упа- 
ковке. При несоблюдении этого условия претензии по механическим повреждениям, полученным в 
результате транспортировки, не принимаются. 

При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и штампа торговой организации гарантий- 
ный срок исчисляется с даты выпуска изделия. 

Гарантийные обязательства на автоматическое газогорелочное устройство дано в его руководстве 
по эксплуатации. 

Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным действующими нормативно- 
техническими документами. 

Примечание: Производитель котлов оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
не ухудшающие потребительские свойства изделия. 

 
 

 К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь П О С Т А В К И  
 

Котел в сборе 1 шт 

Колосник 1 шт 

Ящик зольника 1 шт 

Дверца прочистная 1 шт 

Дверца загрузочная 1 шт 

Шибер поворотный с конденсатоотводчиком  
D=150 мм для Памира 50 1 шт 

D=120мм для Памиров 22, 35 1 шт 

Термометр биметаллический 1 шт 

Руководство по эксплуатации 1 шт 
 

 

 С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О О П Р И Ё М К Е И ПРО Д А ЖЕ  

Заводской номер:   Модель   
 

Дата изготовления предприятием-изготовителем:   
 

Штамп предприятия-изготовителя 
 

К внешнему виду и комплектности претензий не имею   
 

ДАННАЯ ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ НАЛИЧИИ ШТАМПА (ПЕЧАТИ) ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗОВАВШЕЙ ИЗДЕЛИЕ 

 

С условиями гарантии согласен:    
(подпись покупателя с расшифровкой) 

 

Дата продажи « » 201__г. 
 

Подпись продавца   
 

штамп (печать) 


